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WYKAZ POMIESZCZEN
NR. | NAZWAPOMIESZCZENIA | POW.m* | POSADZKA | NR. | NAZWAPOMIESZCZENIA | POW.m? | POSADZKA
PRZEDSIONEK 5.60 P-4 (1/24)| WC- DAMSKI 1.50 P4
(1/02)| HOLWEKSCIOWY 370 P-4 (11/25)| TOALETA NIEPELNOSPRAWNEGO 5.25 P4
(11/03)( POM. OCHRONY I MONITORINGU 2570 P-4 (1/26)| wC-Mesq 295 P-4
MAG. BRONI 5.40 P-4 (1/27)| PREEDSIONEK - WC - MESK! 320 P-4
ZAPLECZE SOC. DLA PRAC. OCHRONY | 1630 P-4 POM. BIUROWE 17.70 P-3
(11/06)| ENER. | MECH. WARSZTAT TECH. 17.60 P-4 (1/29)| POM. BIUROWE 2%.10 P-3
(11/07)| ENER.I MECH. MAGAZYN 20.70 P-4 (1730)| HOLWINDOWY 8.80 P-4
(11/08)| GROWNA SALA TECHNICZNA 15110 P-6 (KA1 )| KLATKA SCHODOWA 1640 P4
RADIOKOMUNIKAGIA POM. DYZURNYCH 46.00 P-6 KLATKA SCHODOWA .90 P-4
urs 35.00 P-4 SZACHT WINDOWY 5.30 P2
ROZDZIELNIA SN 16.30 P-5 SZACHT 145 -
(HM2)| ™0 13.00 P2 (83)| saam 060 -
113)| TRAFO 1030 P-2 (84 )| szacHT 120 -
(L1114)| ROZDZIELNIANN 37.30 P-5 (85 )| szt 0.5 -
115 )| PRZEDSIONEK 8.00 P-4 (56 )| szacHT 025 -
(L1/16)| KOMUNIKAGA 7.90 P4 (87)| smaam 120 -
(1M7)| GARAZ 4830 P-1 (S8 )| Seacr 0.60 -
(118)| PRZEDSIONEK 5.20 P-4 (89 )| szacHT 145 -
POM. MAGAZYNOWE 12.60 P-4 §10)| SzaCHT 490 -
(1/20)| KOMUNIKAGIA 35.50 P4 §11)| SacHT 140 -
1/21)| PRZEDSIONEK - WC - MESKI 6.60 P4
(122)] we- M Ll POW.NETTO(m2) | 69250
(1/23)| PREEDSIONEK - WC - DAMSKI 5.70 P-4
OZNACZENIA:
Typy opraw oéwietieniowych wg oznaczefi na rysunku lub inne
o réwnorzednych parametrach
C218 Oprawa zwieszakowa 2x18W, IP85
C218aw Jj-w. lecz z zasilana z centrainej baterii
C236 Oprawa zwieszakowa 2x36W, IP65
C236aw j-w. lecz z zasilana z centrainej baterii
X Oprawa oéwietlenia zewnetrznego 2x26W, IP65

zasilana z centralnej baterii obudowa, ze stali nierdzewnej

LED 25W Oprawa o$wietieniowa LED 25W DALI
LED 25Waw ® }w. lecz z zasilana z centralnej baterii

@ Oprawa oéwietieniowa LED 25W DAL, IP54

LED 60W Oprawa oéw. do sufitu podwieszanego 600 x600 LED 60W DALI
LED 60Waw j-w. lecz z zasilana z centrainej baterii

KXXXX2]  Magistralne trasy przewodéw elektrycznych

.[Rew.]Data | Opis zmian [Podpis Proj. [Podpis Spr.
P RO C HE M Spélka Akcyjna E
Rok zatozenia firmz 1947 PROCHEM

ul.Powazkowska 44c 01-797 Warszawa

nwestyelo B dowa TWR Poznan

wraz z infrastrukturg techniczno — administracyjng
ages  Port Lotniczy — Poznan tawica

Otk Wieza Kontroli Ruchu Lotniczego
Rzut parteru
Przedmiot Instalacje elektryczne

Prawa autorskie do tego rysunku przystugujq PROCHEM S.A.
Bez jej zgody rysunek nie moze byé wykorzystywany lub reprodukowan
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