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Moc

 obl. Typ Przekrój Długość Typ Prąd zn. Czas wył. Prąd zadz. Ia

- - - [kW] [V] - [mm2] [m] - [A] [s] [A]

KN1-1 Rozdzielnica RNN-1 Rozdzielnica 2R 30,00 400 YKYżo 35,0 80 J 100 <0,4 600

2R-51 Rozdzielnica 2R Rozdzielnica 2RK 10,00 400 YKYżo 6,0 15 gG 25 <0,4 170

2RK-24 Rozdzielnica 2RK Gniazdo wtyczkowe 2,00 230 YDYżo 2,5 10 C 16 <0,4 160

2R-53 Rozdzielnica 2R Brama 2,00 400 YDYżo 2,5 55 gG 16 <0,4 99

Port Lotniczy - Poznań Ławica

Nr kabla
ZabezpieczenieKabel/Przewód

Budynek techniczny - ob. nr 2

Skąd NapięcieDokąd

2.  Obliczenie skuteczności ochrony od porażeń i spadku napi

Budowa TWR Poznań 

NR DOK.  2E102REW0 7                   


